
LABORATORIO
ANALISIS FÍSICO-QUÍMICOS

Asociado: Coopagua Coop. de Trabajo Ltda.
Análisis Número: 7082Fecha de análisis: 27/07/2025

Fecha del informe: 29/08/2025
Sitio de extracción: Agua Tratada Hoja 1 de 2

Parámetros Unidad Resultados Valores Límite

Turbiedad NTU 0.05 3 NTU
pH 7.2 6,0 a 9,0
Color Esc Pt-Co < 2 5
Olor característico --
Solidos disueltos mg/L 99 1500 mg/L
Dureza Total (CaCO₃) mg/L 41.2 --
Alcalinidad Total (CaCO₃) mg/L 58.2 --
Cloruros (Cl⁻) mg/L 25.3 350 mg/L
Sulfatos (SO₄˭) mg/L 17 500 mg/L
Nitratos (NO₃⁻) mg/L 3.4 45 mg/L
Nitritos (NO₂⁻) mg/L < 0.01 0,10 mg/L
Fluoruro (F⁻) mg/L 0.13 2,0 mg/L
Bromuro (Br ⁻) mg/L < 0.025 --
Cianuro (CN⁻) mg/L < 0.010 0,1 mg/L
Bromato (BrO₃⁻) mg/L < 0.005 0,01 mg/L
Clorito (ClO₂⁻) mg/L < 0.020 --
Cloro Residual (Cl₂) mg/L < 0.1 0,50 mg/L
Sílice (SiO₂) mg/L 8 --
Amonio (NH₄⁺) mg/L 0.053 0,20 mg/L
Calcio (Ca⁺⁺) mg/L 11.9 --
Magnesio (Mg⁺⁺) mg/L 2.8 --
Sodio (Na⁺) mg/L 20.5 --
Potasio (K⁺) mg/L 3.8 --
Aluminio (Al) mg/L 0.036 0,20 mg/L
Antimonio (Sb) mg/L < 0,010 0,02 mg/L
Arsénico (As) mg/L < 0,005 0,01 mg/L
Boro (B) mg/L < 0,10 2,4 mg/L
Cadmio (Cd) mg/L < 0,001 0,01 mg/L
Cinc (Zn) mg/L < 0,05 5,00 mg/L
Cobre (Cu) mg/L < 0,05 2,0 mg/L
Cromo Total (Cr) mg/L < 0,010 0,05 mg/L
Hierro Total (Fe) mg/L < 0,04 2,0 mg/L
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Manganeso (Mn) mg/L < 0,05 0,10 mg/L
Mercurio (Hg) mg/L < 0,0005 0,001 mg/L
Níquel (Ni) mg/L 0.006 0,02 mg/L
Plata (Ag) mg/L < 0,020 0,05 mg/L
Plomo (Pb) mg/L < 0,010 0,05 mg/L
Selenio (Se) mg/L < 0,005 0,01 mg/L
Conductividad μS 202 --

Resultado: APTO
Observaciones:

Analista: EML


